POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KOLNIE
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4
Tel/fax.(86) 2783191,(86) 2781989,
e-mail: psse.kolno@sanepid.gov.pl

PANSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANI .
W KOLNlr\éTARNY Kolno, dnia 2022-07-29

HK.9020.130.2022

Wéjt Gminy Turos]
18-525 Turosl
ul. Jana Pawla 11 49

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie dzialajgc na podstawie art. 12
ust.1 1 art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu scickow (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) wzwiagzku z § 21 ust.l pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeprowadzeniu
badan laboratoryjnych wody pobranej w ramach kontroli wewngetrznej dnia 2022-05-18 z
Wodociagu w Lemanie i biorac pod uwage ich wyniki sprawozdanie Nr SCR/1/2734/2022/RD
z dnia 2022-07-10 oraz SCR/1/2734/2022/RT z dnia 2022-05-24 z laboratorium Aquanet

Laboratorium Sp. z 0.0. w Poznaniu.

stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia

gdyz woda spetnia wymagania okreslone w zataczniku nr 4 czeS¢ A 1 B rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Zgodne z § 15 ust. 2 pomiar st¢zenia trytu oraz izotopdw promieniotwoérczych radu: Ra-226 i
Ra-228 nalezy dokona¢ po 5 latach, natomiast zgodnie z § 15 ust. 9 zalacznik 4 cz¢$¢ D pomiar

stgzenia radonu Rn-222 nalezy dokonaé po 10 latach.
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